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PEWNE ZAGADNIENIA KRAZENIA W OGRZEWANIU INDUKOWANYM

System ogrzewania o krgzeniu indukowanym, opracowany, prze-
analizowany teoretycznie i dosSwiadczalnie* oraz rozpowszech-
niony w kilku osérodkach kraju wspoélnie przez Katedre Ogrzew-
nictwa i W entylacji Politechniki Slaskiej oraz Krakowski Za-
ktad Instalacji Instytutu Techniki Budowlanej. System ten po-
siada pewne cechy, pozwalajace na unikniecie wiekszos$ci wad i
trudnosdci, zwigzanych z tradycyjnymi ogrzewaniami. Dzieki tym
samym czynnikom okazato sie mozliwe daleko posuniete upro-
szczenie projektowania.

Badania laboratoryjne i poligonowe prowadzone w dwoch 0-
statnich latach wykazaly caty szereg niezgodnosci pomiedzy
przebiegami rzeczywistymi,a obliczonymi na podstawie danych

literaturowych. Wyniki badan zmuszajg do rewizji nietylko o-
pracowanej w 1963 roku instrukcji projektowania ogrzewan in-
dukowanych, ale - przede wszystkim - zalozen wyjsciowych do
projektowania wszystkich systemow tradycyjnych.



