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BADANIA SYSTEMOW OGRZEWANIA SZKLARNI

Dobre rozwigzanie ogrzewania szklarni, ktéora jest obiektem
produkcyjnym wrazliwym na warunki cieplne, powinno <charakte-
ryzowa¢ sie nastepujagcymi witasciwosciami:

- zdolnos$cig zapewnienia dogodnych dla uprawy warunkéw mi-

kroklimatut

- korzystnymi warunkami przekazywania ciepta w obrebie
szklarni dla utrzymania dogodnych warunkéw cieplnych
przy mozliwie niskich stratach ciepta do otoczenia;

- o0szczednym rozwigzaniem instalacji, z wydajnos$cig dosto-
sowang do rzeczywistych potrzeb obiektu;

- odpowiednimi witasno$ciami cieplno-dynamicznymi jak po-
jemno$é cieplna, opéznienia transportowe czynnika grzej-
nego, elastyczno$¢ zrodta ciepta - ktore w decydujacy

sposéb wptywajg na podatnos$¢ instalacji na regulacje i
warunkujg oszczedng eksploatacje przy wystepujgcych szyb
kich zmianach obcigzenia cieplnego.

Powyzsze wymagania, sktadajgce sie na charakterystyke 0-
grzewanego obiektu, powinny by¢ sprecyzowane w postaci kon-
kretnych danych wyjsciowych dla opracowania uktadow ogrzew -
niczych zespotu szklarni.

Dla niektéorych typéw obiektow szklarniowych wymagania te
zostaty przez naszg Katedre okre$lone. Obecnie przeprowadza
sie pomiary energetyczne w produkcyjnych szklarniach Panstwo-
wego Gospodarstwa Ogrodniczego w Pszczynie oraz badania labo-
ratoryjne w laboratorium Katedry zmierzajgce do ustalenia wta
Sciwych rozwigzan uktadu ogrzewniczego zespotu szklarni,
obejmujgcego zrodto ciepta, sie¢ zewnetrzng i ztady w pawilo-
nach szklarniowych. Wyniki tych bada¢ bedg wykorzystane dla
budowy w kraju duzych kilkunastohektarowych kombinatéw
szklarniowych.



